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OPINIA 29/2021

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen ogrzewczo — kominowych
Bydgoszcz ul. Karpacka 29

Sporzadzona przez mistrza kominiarskiego Zdzistawa Jasifiskiego na okolicznosé¢
zamontowania KGP

W zwigzku z czym stwierdza sie co nastepuje ;
1. W zwigzku z wymaganiami technicznymi — kuchenke¢ gazowa mozna
zamontowaé w pomieszczeniu o kubaturze 8,00 m3 i wysokosci 2,20m.
2. W/w budynku mieszkalnym przedstawione parametry spelniajg wszystkie
lokale mieszkalne oprocz lokalu mieszkalnego nr 12 .
3. Pomieszczenie kuchni w lokalu mieszkalnym nr 12 ma za malg wysokos¢.
4. Jednocze$nie informuje , ze W lokalu mieszkalnym nr 1 nalezy przed

montazem kuchenki gazowej wykonac zalecenie z opinii kominiarskiej nr
28/2021 z dnia 15.06.2021r. '

WNIOSEK : w budynku przy ul Karpacka 29 do montazu kuchenek gazowych
pod wzgl. kominiarskim nadajg si¢ wszystkie lokale mieszkalne oprocz lokalu
mieszkalnego nr 12.

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118),
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kkwietnia 2002r, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z
2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowigzujace normy
przedmiotowe.

Opinig sporzgdzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora
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OPINIA 28/2021

Bydgoszcz ul. Karpacka 29
Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen ogrzewczo — kominowych

Sporzadzona przez mistrza kominiarskiego Zdzistawa Jasinskiego na okolicznos¢ oceny
wykonanie wentylacji dla lokalu nr 1

W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nastepuje ;
1. W lokalu mieszkalnym nr 1 w pomieszczeniu kuchni nie ma wentylacji .
PRACE DO WYKONANIA:

e Stwierdzono , ze mozna wykorzystaé przewdd kominowy , ktory byt
wykorzystywany w lokalu nr 6 dla westwalki.

e Obecnie lokator w lokalu mieszkalnym nie korzysta z westwalki a w/w
przewéd kominowy jest zamurowany. Podczas prac murarskich
zagruzowano ten przewod kominowy na wysokosci stropu pomiedzy
lokalem nr 1 a lokalem nr 6.

e Wobec powyzszego nalezy rozpru¢ sciang W lokalu nr 6 i wykona¢
odgruzowanie tego przewodu kominowego.

e Lokalizacja tego przewodu jest nastgpujaca ; od strony korytarza jest
sg zalozone nowe drzwiczki wycierowe i to jest ten przewod
kominowy.

e Dla informacji podaje ,ze odcinek przewodu kominowego dom
udrazniania od poziomu korytarza do stropu pomiedzy korytarzem a I
pigtrem jest drozny

WNIOSEK : po wykonaniu powyzej pracy nalezy w lokalu nr 1 zatozy¢ kratke
wentylacyjng tak , zeby gérna czgs¢ kratki nie byta nizej od sufitu jak 20 cm.
W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 20061". Nr 156, poz 1118),

oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow technicznycl), .Jakm?lpowmny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji 2 21.04.2006r (DZ.U.z
2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawchékebawiazuigge normy o

przedmiotowe. ) Nr"{g‘fa" doizie;tor% .
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