Bydgoszcz, dnia 24.05.2024r.

USLUGI KOMINIARSKIE
RORBERT PRZEZDZIECKI

nr uprawnien 11124

PR SERWIS Robert Przezdziecki

ul. Gdanska 123/2, 85-022 Bydgoszcz
NIP 6751197897

tel 882233820 / 882233830

OPINIA nr. ADM04/06/2024

Z wyniku przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo — kominowych w Bydgoszezy.
ul. Marcina Orlowity dotyczy lokalu nr: 1

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego Roberta Przezdzieckiego w celu:
L. WSKAZANIE MIEJSCA PODLACZENIA
3 USTALENE PRZYCZYN-WADLIWEGO DZIALANIA URZADZENIA

. zKu z czym stwierdza sig co nastgpuje:

1

I, Przewéd nr: Al podigezony do kotla gazowego odpowiada wymaganiom przepiséw i moze by¢ przeznaczone do podigczenia:

. kotla gazowego dwu-funkyjuego........... ... ... ..
{ podac rodzaj urzadzenia, a w przypadku braku mozliwosci podtaczenia podaé przyczyny )
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( podac rodzaj urzadzenia )
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“vamWidluwcgo funkcjonowania urzadzed nalezy:
3}
Inne uwagi: Lokal nie posiada lazienki.
( wymien sposoby usunigcia przyezyn wadliwego dziatania )
[nne uwagi :

Wentylacja w pomieszezeniu kuchni w sposéb prawidlowy.

Opin¢ sporzadzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz.U. Nr.. 89 poz. 414 / oraz Ustawg o Ochronic P. poz z dnia 27,08.199! roku )
/Dz. U. Nr. 81, poz. 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowigzujace normy przedmiotowe, w tym Rozp. Mxmsh:a Spraw Wewngtrznych z dnia
03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkéw /Dz.U. Nr. 92, poz. 460/ z pozniejszymi zmianami obowigzujacych na dzied 01.01.2004 rok.

JWAGH: OPINIODAWCA
Po dokonaniu proponowanych rozwigzai, nalezy zglosié do sprawdzenia ( uprawniony mistrz kominiarski )
prawidtowosci wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo — kominowych. | /

Uwagi objete w opinit przyjeto do wiadomosci. QS W‘
Data i podpis osoby upowaznionej. Robert Zdziecki

or uprawnien 11124
eh 882 233 820/ 882 233 830




Bydgoszcz, dnia 24.05.2024r.

USEUGI KOMINIARSKIE
ROBERT PRZEZDZIECKI

nr uprawnien 11124

PR SERWIS Robert Przezdziecki

ul. Gdanska 123/2, 85-022 Bydgoszcz
NIP 6751197897

tel. 882233820 /882233830

OPINIA nr. ADMO03/06/2024
7 wynikn nrzeorawadzonyveh ooledzin o aksnertvzy urzadzen erzewezo - kominowvch w Bydooszezy
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ul. Marcina Orlowity dotyczy lokatu nr: 2

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego Roberta Przezdzieckiego w celu:
1. WSKAZANIE MIEJSCA PODLACZENIA
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‘uieuku z ¢czym stwierdza sig co nastepuje:

1. Przewdd ar: B2 podiaczony do pieca katflowego odpowiada wymaganiom przepiséw i moze by¢ przeznaczone do podiaczenia:

kotla gazowego dwu-funkyjnego. .. . . ot i
{ podac rodzaj urzadzenia, a w przypadke braku mozliwoser podigezenia podac przyezyny )

'Eu prawidiowego funkcjonowania urzgdzen nalezy:
Inne uwagi: Lokal nie posiada lazienki.

( wymien sposoby usunigcia przyczyn wadliwego dzialania )
Inne uwagi :

Wentylacja w pomieszczeniu kuchni w sposéb prawidlowy.

Opinig sporzadzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz.U. Nr.. 89 poz. 414/ oraz Ustawg o Ochronie P.poz z dnia 27,08.1991 roku )
/Dz. U. Nr. 81, poz 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowigzujgee normy przedmiotowe, w tym Rozp. Mxmstfa Spraw Wewnetrznych z dnia
03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkow /Dz.U. Nr. 92, poz. 460/ z pézniejszymi zmianami obowigzujacyc 1 01.01.2004 rok.

UWAGH: OPINIQDAWCA

Po dokonaniu proponowanych rozwiazan, nalezy zgtosi¢ do sprawdzenia
prawidlowosci wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo — kominowych.

Uwagi objete w opinii przyijgto do wiadomosei.

to do \ Robert Prreidriecki
Data i podpis osoby upowaznionc).

\\gr uprawnien 11124
tel. 82 233 820/ 882 233 830



Bydgoszcz, dnia 03.07 2024

USLUGI KOMINIARSKIE
ROBERT PRZEZDZIECKI

nr uprawnien 11124

PR SERWIS Robert Przezdziecki

ul. Gdanska 123/2. 85-022 Bydgoszcz
NIP 6751197897

tel. 882233820 / 882233830

. P
OPINIA nr. ADM02/07/2024
Z wyniku przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen grzewczo - kominowych w Bydgoszezy.
ul. Marcina Orlowity  dotvezy lokalu nr- 3
sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego Roberta Przezdzieckiego w celu:

1. WSKAZANIE MIEJSCA PODLACZENIA
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L. Przewod or: B6 podigczony do kotla gazowego odpowiada wymaganiom przepiséw i moze byé przeznaczone do podiaczenia:

. iazku z czym stwierdza sie co nastgpuje:

‘-'" prawidiowego funkcjonowania urzadzen nalezy:
)
Inne uwagi: Lokal nie posiada typowej lazienki.
( wymien sposoby usunigcia przyczyn wadi twego dziatania )
[nne uwagi :

Wentylacja w pomieszezeniu kuchni w sposéb prawidlowy.

Opinig sporzgdzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07. 1994 t. /Dz.U. Nr.. 89 poz. 414 / oraz Ustawe o Ochronie R?o; z dnia 27,08.1991 roku )
/Dz. U. Nr. 81, poz. 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowigzujace normy przedmiotowe, w tym {lozp. Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkow /Dz.U. Nr. 92, poz. 460/ z poiniejszymi zmianami obowiazujacyett na den 01.01.2004 rok.

OPINJODAWCA
' ( uprawniony mistrz kominiarski )

Rob Bfreidwie

nr eprawnief 11124

UWAGHE:
Po dokonaniu proponowanych rozwigzas, nalezy zgtosié do sprawdzenia.
prawidiowosci wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo — kominowych.

Uwagt objete w opinii przyjeto do wiadomosci.
Data i podpis osoby upowaznionej.

€l 82 233 820 / 882 233 830
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Bydgoszcz, dnia 24.05 .2024r.

USLUGI KOMINIARSKIE
ROBERT PRZEZDZIECKI

nr uprawnien 11124

PR SERWIS Robert Przezdzieck:

ul. Gdanska 123/2, 85-022 Bydgoszcz
NIP 6751197897

tel. 882233820 / 882233830

OPINIA nr. ADM05/06/2024

Z wyniku przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo — kominowych w Bydgoszczy
ul. Marcina Orlowity dotyczy lokalu nr: 4

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego Roberta Przezdzieckiego w celu:
. WSKAZANIE MIEJSCA PODLACZENIA
;’-’MWW i : S -

7

’ zku z czym stwierdza si¢ co nasigpuje:

. Przewdd nr: B3 podigezony do kotla gazowege odpowiada wymaganiom przepisow i moze by¢ przeznaczone do podigezenia:

kotia gazowego dwu-funkyjnego. . ... ... . .
{ poda¢ rodzaj urzadzenia, a w przypadku braku mozliwodci podigczenia podad przyczyny )
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{ wymieni¢ jakie )

" : })rawidlowcgo funkcjonowania urzadzen nalezy:
Inne uwagi: Lokal nie posiada lazienki.
( wymien sposoby usunigcia przyczyn wadliwego dzialania )
Inne uwagi :
Wentylacja w pomieszczeniu kuchni w sposéb prawidlowy.
Opinig sporzadzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz.U. Nr.. 89 poz. 414 / oraz Ustawg o Ochronie Ppoz z dnia 27,08.1991 roku

/Dz. U. Nr. 81, poz. 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowigzujace normy przedmiotowe, w tym Rozp, Mimsi(a Spraw Wewngtrznych z dnia
03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkéw /Dz.U. Nr. 92, poz. 460/ z poZniejszymi zmianami obowiazujg ¢ch na dzign 01.01.2004 rok.

UWAGL: / JODAWCA

Po dokonaniu proponowanych rozwiaza, nalezy zgiosic do sprawdzenia isfiz kominiarski }
prawidtowosei wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo — kominowych.

Uwagr objete w opinii przyjeto do wiadomosci.
Data 1 podpis osoby upowaznione;.
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A6t kuchnia went

mZ
BZ kuchnia went ) .
BS proponowany przewod spalinowy

m
B1 kuchnia wenf ) .
B3 proponowany przewod spalinowy

obert Proezdziecki
nraprawnien 11124
- 882 233 820/ 882 233 830




